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k57 Resumen:
Medidor de caudal de elemento estrangulador con
microsensor de presion incorporado.
Esta basado en la medida de la presion diferencial
existente entre la entrada y la salida de un elemento
estrangulador de flujo, mediante un microsensor de
presion incorporado en el mismo elemento. La ven-
taja principal que presenta el nuevo medidor consiste
en la integracion de diversos elementos en un unico
dispositivo, a diferencia de los medidores convencio-
nales que consisten en un elemento primario que crea
la diferencia de presion y uno secundario que mide
dicha presion. Como consecuencia de la integracion
de los distintos elementos, el nuevo dispositivo se
monta facilmente en la tubera haciendo innecesaria
la utilizacion de tuberas adicionales y/o valvulas en-
tre los dispositivos primario y secundario.
Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art 37.3.8 LP.
Venta de fascculos: Ocina Espa~nola de Patentes y Marcas. C/Panama, 1 { 28036 Madrid
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DESCRIPCION
Medidor de caudal de elemento estrangulador
con microsensor de presion incorporado.
Sector de la tecnica
Metrologa e ingeniera de control. Tecnologa
de sensores
Estado de la tecnica
El caudalmetro basado en la medida de dife-
rencia de presion se engloba en el conjunto mas
general de medidores de caudal que se caracteri-
zan por realizar la medida sin dividir el fluido en
cantidades aisladas. Un caudalmetro de presion
diferencial esta formado basicamente por dos ele-
mentos: un elemento primario que produce una
estrangulacion de la seccion de la tubera y crea
una diferencia de presion que depende de la velo-
cidad y la densidad del fluido, y un elemento se-
cundario que mide la diferencia de presion creada
por el primero.
Las ecuaciones hidraulicas para este tipo de
caudalmetros se basan en el teorema de Bernou-
lli, desarrollado en 1738. En 1797 Venturi pu-
blico los principios del tubo que lleva su nom-
bre y en 1887, C. Herschel comercializo los medi-
dores de tipo Venturi. Desde entonces, los cua-
dalmetros basados en la presion diferencial han
jugado un importante papel en la medida de cau-
dales volumetricos de fluidos en movimiento y se
han desarrollado distintos dispositivos como ele-
mento primario, entre ellos el tubo de Venturi, la
tobera y el diafragma, que consiste en un disco
delgado, agujereado en su centro con un oricio
de cantos alados y cortantes (\Principles and
Practice of Flowmeter Engineering" L.K. Spink,
(1958), The Foxboro Company, Massachussets, U
S.A.)
A lo largo de este siglo se ha realizado una
investigacion extensiva que ha conducido a nor-
mativas estandar tanto nacionales como inter-
nacionales que describen los elementos prima-
rios, su influencia en el comportamiento dinamico
de los fluidos (\DIN 1952 - Durchflussmessug
mit Blenden, Du¨sen und Venturirohren in voll
durchstro¨mten Rohren mit Kreisquerschitt" Julio
1982, que coincide en su totalidad con la norma
ISO 5167 (\VDI/VDE-2041: Measurement of
Fluid Flow with Primary Devices -Orice Pla-
tes and Nozzles for Special Applications", Abril
1991 (Fluid Meters - Their Theory and Appli-
cation ", Report de ASME, Research Commit-
tee on Fluid Meters, 6a edicion (1971), editado
por H.S. Bean, Captulo I-5) as como las distin-
tas posibilidades de posicionamiento de las tomas
de presion en sentido ascendente y descendente
del fluido y las condiciones necesarias de insta-
lacion de los elementos secundarios ("Fluid Me-
ters - Their Theory and Application", Report de
ASME, Research Comittee on Fluid - Meters, 6a
edicion (1971), editado por H.S. Bean, Captulo
II) ("Tratado practico de mediciones industriales
", D. Choat, Editores Tecnicos Asociados, S.A.,
(1966), p. 216-280).
Los caudalmetros comerciales convenciona-
les (Tecflu Narcs Monturiol, 33. 08960 Sant
Just Desvern (Barcelona) (Meriam Instruments,
10920 Madiseon Avenue, Cleveland, OH 44102)
consisten en un elemento primario que estrangula
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el fluido, p.e. un diafragma, y se ofrecen en oca-
siones en combinacion con dispositivos auxiliares
como bridas de montaje. Las bridas, normal-
mente, proporcionan una conexion a las presio-
nes anterior y posterior al diafragma, conexiones
a las que hay que conectar un dispositivo secun-
dario medidor de presion, como los tradicionales
manometros en forma de U o manometros digita-
les. Caudalmetros de este tipo se usan con fre-
cuencia en todas las ramas de la industria.
Descripcion de la invencion
Breve descripcion de la invencion
El objeto de esta invencion es un dispositivo
que puede ser usado como caudalmetro basado
en la presion diferencial existente entre la cara
anterior y la cara posterior de un elemento de es-
trangulacion del fluido y midiendo dicha presion
diferencial con un microsensor de presion incor-
porado en el mismo elemento estrangulador.
El problema tecnico planteado consiste en de-
sarrollar un caudalmetro basado en la medida de
la presion diferencial que sea de un tama~no extre-
madamente reducido, de facil instalacion y de pre-
cio unitario muy bajo. Debe estar formado por un
numero de piezas inferior al de los caudalmetros
convencionales ya existentes, hasta llegar, en el
caso extremo, a una unica pieza. Ademas debe
proporcionar una salida electrica estandar para
facilitar la adquisicion de datos medidos y su po-
sible tratamiento posterior.
A diferencia de los caudalmetros convencio-
nales, consistentes en dos elementos separados,
uno que crea la diferencia de presion y otro, co-
nectado por tubera externa al primero, que mide
dicha presion diferencial, el dispositivo propuesto
representa una solucion integrada que incorpora
como mnimo un elemento medidor de presion y
las conexiones a la tubera en el elemento prima-
rio.
Como consecuencia, el caudalmetro resul-
tante tiene las ventajas de consistir en un, unico
dispositivo compacto de dimensiones reducidas,
haciendolo particularmente util para: aplicacio-
nes en sistemas de tuberas con diametro interior
peque~no. La incorporacion de un microsensor
de presion proporciona una se~nal electrica pro-
porcional a la diferencia de presion y por tanto
dependiente del caudal de fluido en la tubera.
Ademas puede ser facilmente montado mediante
bridas estandar usando, por ejemplo, O-rings co-
merciales.
El dise~no propuesto de caudalmetro permite
evitar conexiones externas a la tubera. Esto fa-
cilita la aplicacion considerablemente, ya que no
son necesarias instalaciones ajenas a la tubera,
que en el caso de que el fluido a medir sea de alta
presion podran ser amplias y complejas.
Descripcion detallada de la invencion
El principio basico del caudalmetro que se
presenta se puede observar en la Figura 1. En
ella se muestra una seccion longitudinal del dis-
positivo de estrangulacion montado entre bridas
en una tubera, con el microsensor de presion in-
corporado en el dispositivo. En principio, cual-
quier elemento estrangulador, especialmente los
mencionados en la literatura especializada, puede
ser usado para producir una diferencia de presion
en las caras anterior y posterior del elemento. El
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caso mostrado en la Figura 1 corresponde a un
diafragma con oricio concentrico, cuyo grosor
puede ser el mnimo que determine las dimensio-
nes del microsensor de presion que se desee incor-
porar. Y en cuanto al material a usar, puede ser
de cualquier tipo, y en el caso de aplicaciones de
bajas dimensiones y produccion en masa, puede
ser de plastico inyectado.
El dispositivo instalado en la tubera provoca
la aparicion de una diferencia de presion entre
sus caras que, segun la ecuacion de Bernoulli,
es proporcional al cuadrado del caudal del fluido
que circula por la tubera. El elemento sensor
de presion, que actua de elemento secundario, en
esta solucion compacta, se situa en una cavidad
en el borde del diafragma. Utilizando un trans-
ductor de presion de manera que se transforme la
se~nal de presion en una se~nal electrica (analogica,
digital o de frecuencia), el dispositivo propuesto
proporciona una se~nal electrica funcion del cau-
dal de fluido. Para ello es necesario dotar al ele-
mento sensor de conexiones fsicas a las presio-
nes existentes en las caras anterior y posterior del
diafragma. En el caso de la Figura 1, esto se con-
sigue mediante un agujero al menos, en cada una
de las paredes de la cavidad en la que se encierra
el microsensor de presion y que forman parte de
las caras anterior y posterior del diafragma. De
esta manera, la solucion propuesta hace innece-
saria la utilizacion de indicadores o transductores
de presion externos conectados a la tubera. As el
dispositivo compacto se convierte en idoneo para
aplicaciones tanto en tuberas de gran diametro
como para tuberas de diametro inferior a una
pulgada, o en aquellas en la que se disponga de
poco espacio y se requiera un medidor de tama~no
reducido.
Se ha demostrado que camaras anulares en
combinacion con tomas en las esquinas o ranuras
anulares, como las descritas en el estandar aleman
DIN 1952, presentan ventajas puesto que permi-
ten la medida de la presion promedio en el fluido
a lo largo de la circunferencia de la tubera. En el
dispositivo que se presenta, las ranuras anulares
aparecen automaticamente cuando el diafragma
se monta mediante bridas y usando O-rings co-
merciales como juntas, con lo que se substituyen
las tomas de presion y las bridas con camaras anu-
lares usadas en las instalaciones de caudalmetros
convencionales tambien basados en la medida de
la diferencia de presion. Estas caractersticas ha-
cen el dise~no del diafragma muy simple y permi-
ten una reduccion de dimensiones sin perder las
ventajas que presentan las tecnicas estandar de
mayor tama~no.
Finalmente, se~nalemos que el microsensor de
presion incorporado se alimenta electricamente a
traves de un leadframe que a su vez tambien pro-
porciona las se~nales electricas de salida.
Descripcion detallada de los dibujos
Figura 1: Seccion longitudinal del dispositivo
estrangulador (1) con un microsensor de
presion diferencial (2) incorporado en el
borde del dispositivo. La diferencia de
presion entre las caras del diafragma se
mide mediante un sensor sobre el que actua
la presion a traves de oricios (3 y 4). El
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dispositivo incorpora un leadframe (5) que
permite conectar, electricamente el sensor
con el exterior. La cavidad en la que se
aloja el sensor se cierra mediante una tapa
(6) una vez se han realizado las soldadu-
ras de conexion electrica entre el sensor y
el leadframe. El dispositivo se monta entre
bridas (7) en la tubera (8) utilizando, jun-
tas toricas (9). El montaje proporciona au-
tomaticamente unas ranuras anulares (10)
que permiten la medida de la presion pro-
medio del fluido a lo largo de la circunferen-
cia de la tubera. El dispositivo puede ser
montado entre bridas atornilladas (11).
Figura 2: Dise~no de un diafragma (1) con ori-
cio concentrico (2) que incorpora una ca-
vidad (3) en la que se aloja un microsensor
de presion de silicio. La cavidad tiene un
oricio (4) que constituye una de las tomas
de presion, y se cierra mediante una tapa
(5) que tiene a su vez un oricio (6) que
proporciona la otra toma de presion.
Figura 3: Dise~no de un leadframe de cuatro pati-
llas: En las patillas interiores (1) se realizan
las soldaduras del sensor de presion de sili-
cio al leadframe. Este se inserta en el dia-
fragma durante el proceso de fabricacion de
moldeo del dispositivo anclandose a traves
de los agujeros (2). Las patillas exteriores
(3) proporcionan las conexiones electricas
con el exterior del microsensor de presion
incorporado en el diafragma.
Ejemplo de realizacion de la invencion
En este apartado se describe el prototipo
que se ha realizado en el Instituto de Microe-
lectronica de Barcelona-Centro Nacional de Mi-
croelectronica basado en el caudalmetro objeto
de esta invencion.
En la Figura 2 se muestran los gracos corres-
pondientes a la parte principal del diafragma y
de la tapa que cierra la cavidad en la que se aloja
el microsensor de presion. Consiste en un ele-
mento estrangulador del fluido que se puede con-
siderar una mezcla entre una placa gruesa con ori-
cio concentrico y una tobera de cuarto de crculo
(\VDI/VDE-2041: Measurement of Fluid Flow
with Primary Devices - Orice Plates and Nozzles
for Special Applications" Abril 1991, pp. 11-15),
puesto que el oricio presenta un perl en forma
de cuarto de crculo con el objeto de mejorar el
perl de las lneas de flujo, disminuir la perdida de
presion de lnea y reducir los efectos de las fuer-
zas abrasivas sobre el oricio. Las dimensiones se
han dise~nado en base a su aplicacion en tuberas
de agua con diametros interiores de 13 a 18 mm.
Su espesor es de 10.4 mm y el diametro exterior es
de 50 mm con un oricio de 5.8 mm de diametro.
Al introducirse en la tubera, y para caudales en
el rango de 0.2 a 20 l/min., el dispositivo produce
una diferencia de presion maxima cercana a 30000
Pa y una perdida maxima de presion de alrededor
de 14000 Pa. Se ha realizado en material plastico
(poliuretano).
La cavidad situada en el borde del dispositivo,
se ha dise~nado para alojar un microsensor de pre-
sion de silicio. El sensor usado ha sido dise~nado y
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fabricado en el IMB-CNM y consiste en un sensor
de presion piezoresistivo de silicio integrado que
convierte la diferencia de presion en una tension
electrica analogica. Mediante una tecnica espe-
cial de encapsulado el sensor de presion puede
medir presion diferencial en ambientes humedos.
Los contactos electricos entre el sensor de presion
y el leadframe se realizan mediante soldadura de
hilos por ultrasonidos. El dise~no del leadframe se
muestra en la Figura 3 y ha sido elaborado de una
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
placa niquelada de la aleacion K65 de cobre y hie-
rro. El leadframe proporciona cuatro terminales
electricos que conectan electricamente el sensor
con el exterior y esta directamente incorporado al
cuerpo basico del dispositivo durante el proceso
de moldeo de este. Las patillas externas se han
dise~nado de dimensiones y espaciado adecuados
para la utilizacion de conectores electricos estan-
dar.
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REIVINDICACIONES
1. Medidor de caudal de elemento estrangula-
dor con microsensor de presion incorporado, ca-
racterizado porque el dispositivo estrangulador
(1) tiene un microsensor de presion diferencial (2)
incorporado en el borde del dispositivo, la dife-
rencia de presion entre las caras del diafragma se
mide mediante un sensor sobre el que actua la
presion a traves de oricios (3 y 4), el dispositivo
incorpora un leadframe (5) que permite conectar
electricamente el sensor con el exterior, la cavi-
dad en la que se aloja el sensor se cierra mediante
una tapa (6) una vez se han realizado las solda-
duras de conexion electrica entre el sensor y el
leadframe, el dispositivo se monta entre bridas (7)
en la tubera (8) utilizando juntas toricas (9), el
montaje proporciona automaticamente unas ra-
nuras anulares (10) que permiten la medida de la
presion promedio del fluido a lo largo de la cir-
cunferencia de la tubera, el dispositivo puede ser
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montado entre bridas atornilladas (11).
2. Medidor de caudal segun la reivindicacion
1 caracterizado porque el dise~no del diafragma
(1) tiene un oricio concentrico (2) que incorpora
una cavidad (3) en la que se aloja un microsensor
de presion de silicio, la cavidad tiene un oricio
(4) que constituye una de las tomas de presion,
y se cierra mediante una tapa (5) que tiene a su
vez un oricio (6) que proporciona la otra toma
de presion.
3. Medidor de caudal segun reivindicacion 1
caracterizado porque contiene un leadframe de
cuatro patillas: en las patillas interiores (1) se rea-
lizan las soldaduras del sensor de presion de silicio
al leadframe, este se inserta en el diafragma du-
rante el proceso de fabricacion de moldeo del dis-
positivo anclandose a traves de los agujeros (2),
las patillas exteriores (3) proporcionan las cone-
xiones electricas con el exterior del microsensor
de presion incorporado en el diafragma.
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